
xvi 
 
 
 

sobrecargan las redes de alimentación, siendo indeseables por constituir una 
fuente de perturbaciones para otros aparatos en la misma red, y por reducir el 
factor de potencia del aparato efecto de éstos.   
 
Energía Activa: Energía que representa la capacidad de un equipo para realizar 
un proceso de transformación de la energía eléctrica en trabajo. Los diferentes 
dispositivos eléctricos existentes convierten la energía eléctrica en otras formas de 
energía tales como: mecánica, lumínica, térmica, química, etc. Esta energía es, 
por lo tanto, la realmente consumida por los equipos eléctricos. 
 
Energía Reactiva: La energía reactiva es la demanda extra de energía que 
algunos equipos de carácter inductivo como motores, transformadores y balastos, 
necesitan para su funcionamiento. Esta energía "extra" puede descompensar las 
instalaciones eléctricas. 
 
Existen algunos efectos negativos que se derivan del consumo de este tipo de 
energía:  

• Incremento de costos por mayor consumo de energía.  
• Pérdida de potencia de la instalación.  
• Caídas de tensión que perjudican la calidad del sistema.  
• Transformadores más recargados.  

 
Además, esta energía provoca sobrecarga en los circuitos sin producir un trabajo 
útil, y por lo tanto es necesario optimizar las instalaciones eléctricas. 
 
Energía Aparente: Es la suma vectorial que consume un equipo eléctrico en 
forma de energía activa (calor o trabajo en forma mecánica, lumínica, térmica, 
química, etc.) y energía reactiva (utilizada para la alimentación de campos 
eléctricos y magnéticos de equipos de carácter inductivo).     
 
Ensayo del trapecio: Este ensayo debe realizarse únicamente en balastos para 
bombillas de vapor de sodio alta intensidad de descarga. 
 
Para cada tipo de bombilla de sodio existe un trapecio que determina los límites de 
potencia y tensión entre los cuales la bombilla debe operar. 
 
El diagrama trapezoidal indica la calidad de los balastos, por cuanto para las 
mismas variaciones de tensión, aquel balasto que esté más cerca de la potencia 
nominal ofrece una mayor vida útil a la bombilla y por tanto es de mayor calidad, 
aunque estén dentro de los límites del trapecio. 
 
Factor de Conservación del Flujo Luminoso: Es la depreciación lumínica que 
sufre la bombilla a causa del envejecimiento.  Este factor se debe tener en cuenta 
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